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"""" Szkola Podstawowa nr 11

SP M e B e DN e z Oddzialami Mistrzostwa Sportowego
e R AR im. Noblistéw Polskich w Stargardzie
Os. Zachéd B15

73-110 Stargard

Roczna ocena jakosci wody (od 28.08.2016 r. do 12.10.2017r.)
na plywalni w Szkole Podstawowej Nr 11 (dawne Gimnazjum nr 4) z Oddziatami
Mistrzostwa Sportowego im. Noblistow Polskich w Stargardzie
Os. Zachod B15, 73-110 Stargard

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy

z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261)

oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej
oceny stwierdza:

1. Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z wodociagu sieciowego zaopatrujgcego

“w wode do spozycia mieszkancéw Stargard bedacego pod stalym nadzorem PSSE

w Stargardzie. W budynku szkoty znajduje si¢ staty punkt pobierania probek wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi w ramach kontroli urzedowej. Jako$¢ wody spetnia wymagania

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

2. Plywalnia wyposazona jest w jedna niecke basenowa o wymiarach: dfugos¢ 25 m,
szeroko$¢ 12,5 m, gteboko$¢ — 1,80 m (w najglebszym miejscu) i 16 natryskow (8 na czesci
damskiej i 8 na cze$ci meskiej), w ktorych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie
z wymaganiem rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).
Nie ma urzgdzen wytwarzajacych aerozol wodno — powietrzny. Z basenu nie korzystajg
niemowleta i mate dzieci do lat 3. W widocznym miejscu wywieszony jest regulamin
okreslajacy warunki korzystania z basenu.

3. Ocena parametréw jakosci wody na plywalni dokonywana byla przez zarzgdzajacego
plywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, temperatury
wody 1 powietrza (4 razy na dzien ), chloru zwiazanego (1 raz na dzien).

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego:

1) zgodnie z ustalonymi z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Stargardzie harmonogramami ( pisma PSSE NHK-4034/16 z dnia 30.12.2016r., PSSE



2)

3)

4)

5)

NHK-3570/17 z dnia 21.08.2017r.). Ponadto probki wody pobierane byty kazdorazowo
w przypadku stwierdzenia przekroczenia warto$ci parametrow mikrobiologicznych
(Legionella) w probkach wody pobieranych z natryskéw oraz (ogélna liczba
mikroorganizméw) w wodzie z niecki basenowej. Informacje o podejmowanych
dziataniach naprawczych oraz ich terminach realizacji przekazywane byty niezwlocznie
do PSSE w Stargardzie. W harmonogramach uwzgledniono miejsca pobierania probek
tj. z niecki basenowej i kranu z woda uzdatniong doprowadzang do niecki basenowej
oraz z natryskow,
zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalgczniku Nr 1 i Nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).
zakres badaf wykonywanych w laboratorium obejmowal nastepujace parametry:
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36 °C,
Legionella sp., indeks nadmanganianowy, chlor wolny, chlor zwigzany, metnosé,
azotany, trichlorometan (chloroform), kwas izocyjanurowy, ¥ THM, glin, zelazo,
pomiary potencjatu redox dokonywal przedstawiciel laboratorium kazdorazowo
przy pobieraniu préobek do badan mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania
probek, przy uzyciu elektrody Ag/AgCl 3,5 MKCI. Pozostale parametry tj. chlor wolny
i chlor zwigzany oznaczane byty w siedzibie laboratorium.

zgodnie z wymagana czestotliwoscig okreslona w zalgczniku Nr 3 do rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna

odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016,);

z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku Nr 4 do w/w

rozporzadzenia,

w laboratorium, posiadajacym akredytacje (AB 103) Polskiego Centrum Akredytacji,

t. Laboratorium POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z 0.0.

ul. Henryka Poboznego 5, 70-900 Szczecin

5. Zarzadzajacy plywalnia przekazywal terminowo Panstwowemu Powiatowemu

6.

Inspektorowi Sanitarnemu w Stargardzie sprawozdania z badan.

Informacje o jakosci wody umieszczane byly na tablicy informacyjnej zlokalizowanej
przy wejsciu na hale z niecka basenowg. Ponadto komunikaty z informacjg o jakosci wody
zamieszczane byly na stronie internetowej placowki : www.gim4.edu.pl, obecnie :
www.spl 1.stargard.pl w zakltadce kontrola jakosci wody w niecce basenowej Szkoty

Podstawowej nr 11 w Stargardzie.
Jakos¢ wody na ptywalni w Szkole Podstawowej nr 11 (dawne Gimnazjum nr 4) z

Oddziatami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistow Polskich w Stargardzie Os. Zachod B15,
73-110 Stargard w ocenianym okresie tj. od dnia 28.08. 2016r. do 12.10.2017r. spelniala
wymagania mikrobiologiczne. Sporadycznie wystepowatly przekroczenia wartosci parametréw
chloru wolnego i chloru zwigzanego oraz potencjatu redox.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie majac na uwadze powyzsza

analize stwierdza, ze zarzadzajacy ptywalnig w Szkole Podstawowej nr 11 (dawne Gimnazjum
nr 4) z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistéw Polskich w Stargardzie Os. Zachod
B15, 73-110 Stargard prowadzit oceng jakosci wody zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow oraz w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne oséb korzystajacych
z ptywalni.



Zgodnie z wynikami kontroli urzedowej przeprowadzonej przez PPIS w Stargardzie
w dniu 27.09.2017r. :

- sprawozdania z badaf z dnia 18.09.2017r Nr Spr/SR/K/2396/17 — woda z niecki
basenowej i woda wprowadzana do niecki basenowej,

- sprawozdania z badan z dnia 13.09.2017r Nr Sp/BM/PW/3366/17- woda z niecki
basenowej, Nr Sp/BM/PW/3367/17 — woda wprowadzana do niecki basenowej oraz z dnia
21.09.2017r. Nr Sp/BM/PW/3461/17 — woda wprowadzana do niecki basenowej

- sprawozdania z badan z dnia 21.09.2017r Nr Sp/BM/PW/3368,3369/17 oraz z dnia
12.10.2017r. Nr Sp/BM/PW/3658,3659/17 — woda ciepta uzytkowa z natryskow w czesci
damskiej i czg$ci meskiej
oraz badan i pomiar6w prowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej przez zarzadce obiektu
woda na w/w ptywalni, w tym doprowadzana na plywalnie spenia wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w zatacznikach Nr 1 i 2 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Ponadto informuje, ze zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia
zarzgdzajacy ptywalnia w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie
oraz na stronie internetowej informuje o powyzszej rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni
dokonanej przez PPIS w Stargardzie.

Otrzymuja:
@ Adresat;
2. ala
Do wiadomosci
1. Zachodniopomorski Panistwowy Wojewo6dzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin (wersja elektroniczna)



